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Sprawozdanie z badan Nr: 1981/11/2015/M/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie, ul. Kosciuszki 4a, 05-
840 Bruindw

Nr protokolu-zlecenia: 1981/11/2015 ]Data pobrania prébek: 09-12-2015 |

Imie i nazwisko préobkobiorcy JARS: Olkowski Piotr

(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (v/ynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytov:ana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

SR KO

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: -
Rodzaj ujgcia: -

Miejsce pobrania probki: SUW Brwinéw, ul. 11-go Listopada 5

Temp. pobrangj probki: 9.0 C

Godzina poboru: 06:20

Numer probki:  3533/1215 Ocena probki:  bez zastrzezen

Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Data rozpoczgeia badan: ~ 09-12-2015 Data zakonczenia badaf: ~ 11-12-2015
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz. dopuszez. wartosé Wynik
Lab, jednostka jednostka
Liczba enterokokéw (paciorkowce (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-3 0
katowe) 0
LE
Jtk/100 ml jtk/100 ml
Liczba bakterii z grupy coli (A)PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A)PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LE g
jtk/100ml jtk/100ml
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* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy nb - nieobecne jtk - jednostki tworzace kolonie

*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objete zakresem akredytacji Laberatonum Badawczego
** - niepewnos¢ rozszerzona metody bez uwzglednienia pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
*** - niepewnosé rozszerzona metody z uwzglednieniem pobierania probek przy peziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrovsia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z pdzniejszymi zmianami

MZ-3 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r. (DZ.U.2007.61.417)

Wyniki odnosza sig¢ wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartogciami granicznymi oraz kiedy ckreslone jest to w uzgodnieniach z Kiientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloscl: 1 szti bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawee do reklamacji.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

Mariena Nicia:-Welasek [ TAURETANAT e

Uwagi:
Sprawozdanie sporzagdzono w 1 gz, Egz.Nr1: Zlecenicdawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Migjsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Myslowice i
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzadzono dnia: Autoryzowak: Zatwierdzil: Podpisano:
Litzanls S s Doradca Analityczny Kwaliflkowanym podpisem  elektronicznym.
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JARS Sp.z e,
LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a

FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA

PoLskie Centsum
AXNTDYTACH

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 1981/11/2015/F/1

Zleceniodawca:

840 Brwinow

Brwinowskie Przedsighiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie, ul. Kosciuszki 4a, 05-

ijrotokél pobrania/odebrania

1981/11/2015 |

|

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-melodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanow! (wynik mozna wykorzystaé de oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Numer prébkyr 35331215

Miejsce pobrania/odebrania prébki:

Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:

Przedmiot badania:
Pochodzenie probki:
Rodzaj ujecia:

Data i godz. poboru:

SUW Brwindw, ul. 1 1-go Listopada 5
Kurek czerpalny

woda przeznaczona do spozycia

09-12-2015 06:20

Ocena probki:  bez zastrzesen

Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003

Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Prébkobiorca:

JARS - Olkowski Piotr

Data rozpoczgeia badan: ~ 09-12-2015 Data zakoficzenia badann:  14-12-2015
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewnosé
L)
Azotany (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK |mgl MZ-2 1,6 +0,2
50
Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK [mg/l MZ-2 -0,066 _
0,50
Barwa (A) PN-EN [SO 7887:2012 LEL  |mgPvl MZ-2 5 +]
Jon amonowy (A) PN-EN 1SO 11732:2007 LK |mg/l MZ-2 <0,13 _
0,50
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ugl MZ-2 1,0 _
50
Metnosé (A) PN-EN ISO 7027:2003 LL |NTU MZ-2 0,10 +0,01
1,0
pH (A) PN-EN [SO 10523:2012 LEL |- MZ-2 7,0 +0,2
6,5-9,5
Przewodnosc elektryczna (A) PN-EN 27888:1999 Lt |uS/em MZ-2 665 +33
wlasciwa (korekta urzadzeniem do
kompensacji wplywu temp.) 2500
Smak (A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia Lt |TFN MZ-2 2 _
26.03.2015 '
Akceptowalny Akceptowalny
Sprawozdanie z badan Nr: 1981/11/2015/F/1 Strona 1




Twardo$¢ ogolna (sumaryczna (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mg/lCaCO, 263 +26
zawartosé wapnia i magnezu) 2
Zapach (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia LL JTON MZ-2 1 _
26.03.2015
7 Akceptowalny Akceptowalny
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pgl MZ-2 <40 ~
200
* - badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy

*(A} - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objgte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
(Ar) - metodyka akredytowana - rownowazna do referencyjnej; dowody réwnowaznesci (D2.U.2013.1232 art. 12 pkt 2.2) udostepniamy na zyczenie Klienta
il - niepewnosc rozszerzona metedy przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 28.03.2007 r. (Dz.U.2007 61.417) z pézniejszymi zmianami

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientern.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody labaratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
I Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzadzono dnia: .Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
A0S I]jloal;ﬁ J\:clgll(elm Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.
Stochowska J.oa.nna
Waniek Elzbicta Merlena Niklas-Walasek TR
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