B % LABORATORIA BADAWCZE %

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: . ; AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 Www.jars.p
Sprawozdanie z badan Nr: 4823/07/2019/F/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizagji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.

Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4823/07/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OIB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punktpoboru: | Kran czerpalny wody dla ludnosci ‘
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, Armii Krajowej
Migjsce pobrania: Oligocen Brwinéw
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 11,6 °C
Data i godzina: 30-07-2019 09:50
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10 N . .
Transport prébek: JARS S.A. Prébkobiorca:  Prébkobiorca JARS nr: 489
Numer prébki:  22722/07/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badar: 30-07-2019 Data zakonczenia badan:  06-08-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9
LK 19 12
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK
0,50 0,43 0,06
Liczba progowa smaku (TFN) TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Megtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9
LK 53
1,0 0,96 0,14
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9
LL
6,5-9,5 7.9 0.2
Przewodnosé elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9
LL |wlasciwa w temp, 25°C kompensacja temperatury)
2500 435 222
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Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9

LK
200 75 4

MZ-9 - Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpéltczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszg sle wylacznie do badanych probek . Niepewnoé¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznym| oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloéci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlrn—
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/80-34/2018 z dn. 27.09.2018r. oraz NS/HKi$/4560/ZL/2-1/2019 z dn. 16.01.2019r. wyd. przez PPIS Katowice
Konlec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
Fl .
06-08-2019 Gl Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
K3
L1 "
Pracownik JARS r: 173 (T
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PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACST

N\

LABORATORIA BADAWCZE ©

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - flzykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: I AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 wywjars.p
Sprawozdanie z badan Nr: 4823/07/2019/M/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.

Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4823/07/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowifréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnise)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punktpoborw:  Kranczerpalnywodydlaldnosel o ?
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, Armii Krajowej
Miejsce pobrania: Oligocen Brwinéw
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 11,6 °C
Data i godzina: 30-07-2019 09:50
Pobranie probek wg:  (A)PN-EN ISO 19458:2007 , " . )
Transport probek: JARS S.A. Prébkobiorca:  Prébkobiorca JARS nr: 489
Numer probki:  22722/07/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 30-07-2019 Data zakoniczenia badan:  02-08-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100m] | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LE PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LL PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogdlna liczba mikroorganizméw jtk/Iml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZz-9 >300
LL w 22+2°C B

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r,, Poz. 2294)
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** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnos$ci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badarn lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wynikl badan prébek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powislane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Uwagi:

Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1./80-34/2018 z dn. 27.09.2018r. oraz NS/HKi$/4560/ZL/2-1/2019 z dn. 16.01.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

Konlec Sprawozdanla

Sporzadzono dnia:
05-08-2019

M8
P2

Autoryzowal wynik:

Zatwierdzil: Podpisano:
Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik JARS r: 173 (TR CR AT
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