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Sprawozdanie z badan Nr: 328/03/2015/F/1

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociag,
840 Brwinéw

Protokél pobrania/odebrania

328/03/2015

|

ow i Kanalizacii Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie, ul. Kosciuszki 4a, 05-

(A) - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w obszarze reguiowanym prawnie)

Numer prébky  2788/03

Otena prébki.  bez zastrzezen

Miejsce pobrania/odebrania prébki:
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:
Przedmiot badania:

SUW Brwinéw, ul. 11 Listopada 5
Kurek czerpalny - na wyjsciu do sieci
woda przeznaczona do spozycia

Data i godz. poboru:

Pochodzenie probki: SUwW
Rodzaj ujecia: glebinowe
10-03-2015 11:50

Transport prébek: JARS Sp. z 0.0.

Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003

Prébkobiorca:

Pracownik JARS

Data rozpoczgcia badan:  10-03-2015 Data zakoniczenia badari:  17-03-2015
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewnosé
)
1,2-dichioroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 10301:2002 LK |ugl MZ-2 <10
3,0
Antymon (A) PB-260/LF wyd. 1 zdnia LK |uga MZ-2 <0,50
15.04.2014 -
5
Arsen (A) PN-EN ISO 11969:1999 LK gl MZ-2 <0,50 _
10
Azotany (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK [mgl MZ-2 <0,89
50
Azotyny (A) PN-EN 1SO 13355:2001 LK |mgl MZ-2 <0,066 _
0,50
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LL  |mgPul MZ-2 9 +]
Benzo(a)piren (A) PB-160/LF, wyd. 3 z dnia LE gt MZ-2 <0,0020
12.04.2012 -
0,010
Benzo(b)fluoranten (A) PB-160/LF, wyd. 3 z dnia LE  |pug/ <0,005
12.04.2012 -
Benzo(ghi)perylen (Ar) PB-160/LF, wyd. 3 z dnia LEL  [pgi <0,005
12.04.2012 -
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Benzo(k)fluoranten (Ar) PB-160/LF, wyd. 3 z dnia LL gt <0,005
12.04.2012 -
Chlorki (A) PN-EN [SO 10304-1:2009 LK {mg/l MZ-2 22 +3
250
Chrom (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK pgfl MZ-2 <3,0 _
50
Cyjanki ogéine (A) PB-141/LF wyd. ] zdnia LK | pgl MZ-2 <10
16.05.2011 na podstawie -
metody HACH nr 8027 50
Fluorki (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 LK [mgl MZ-2 0,15 +0,03
1,5
Glin (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK |pl MZ-2 <10 _
200
Indeks nadmanganianowy (A) PN-EN ISO 8467:2001 LL |mgl MZ-2 22 0,4
(utlenialnost)
5,0
Indeno(1,2,3-cd)piren (Ar) PB-160/LF, wyd. 3 z dnia LL  [ugh <0,005
12.04.2012 -
Jon amonowy (A) PN-EN IS0 11732:2007 LK |mg/l MZ-2 0,13 +0,02
0,50
Kadm (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pgt MZ-2 <0,5 _
5
Mangan (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK ug/l MZ-2 <1,0 B
50
Mgtnosé (A) PN-EN ISO 7027:2003 LL |NTU MZ-2 0,11 +0,01
1,0
Miedz (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK [mgl MZ-2 <0,004 _
2,0
Nikiel (A) PN-EN [SO 11885:2009 LK | pgl MZ-2 <4,0 _
20
Otow (A) PN-EN [SO 11885:2009 LK | pg/l MZ-2 <4,0 u
10
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 LL |- MZ-2 76 £02
6,5-9,5
Przewodnosé elekiryczna (A) PN-EN 27888:1999 LL | uS/cm MZ-2 610 +31
wiasciwa (korekta urzgdzeniem do
kompensacji wplywu temp.) 2500
Rte¢ (A) PN-EN 1483:2007 LK |ug/l MZ-2 <0,10 B
1
Selen (A) PN-EN IS0 9965:2001 LK |[pgd MZ-2 <0,50 _
10
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Siarczany (VI) (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 LK |mgl MZ-2 58 +9
250
Smak (A) PB-05/LF, wyd.9 z dnia LL |TFN MZ-2 1
04.04 2014 -
40420 Akceptowalny Akceptowalny
Sod (A) PN-EN 1SO 11885:2009 LK |mg/ MZ-2 16 +2
200
Suma THM (A) PN-EN ISO 10301 :2002 LK fug! MZ-2 <1,0 ~
100
Suma trichloroetenu i (A) PN-EN IS0 10301:2002 LK Jug/ MZ-2 <1,0 N
tetrachloroetenu
10
Zapach (A) PB-05/LF, wyd.9 z dnia LE |TON MZ-2 <1
04.04.2014 -
Akceptowalny Akeeptowalny
Zelazo (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ugi MZ-2 9.4 +0,9
200

% - badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy

*(A) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objete zakresem akredytaciji Laboratorium Badawczego

(Ar) - metodyka akredytowana - réwnowazna do referencyjnej; dowody réwnowaznosci (Dz.U.2013.1232 art. 12 pkt 2.2) udostepniamy na zyczenie Klienta
- Niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

e

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.08.2007 r. (Dz. U.2007.61.417) z pdzniejszymi zmianami

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje si
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest fo w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody Iaboratorium nie moze by¢ powielane inaczsj, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

@ W sytuacii, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LI - Lajski, LK - Myslowice
KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowal:

Korus Wioletta
Abrantowicz Barbara
Chrzanowski Sebastian
Iwanowska Magdalena
Stochowska Joanna
Wajciechowski Maciej

Zatwierdzik:
Specjalista ds. Badar Fizykechemicznych

Sporzadzono dnia: Podpisano:

18-03-2015

NN R

mgr Wioletta Korus

Kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.
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