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Sprawozdanie z badan Nr: 4159/01/2018/F/1
Zleceniodawca: Brwinowskic Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46

Zlecenie Nr: 4159/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, 11 Listopada 5
Miejsce pobrania: SUW Brwinéw
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,7°C
Data i godzina: 05-02-2018 07:55
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 " N e
E T — JARS Sp. 2 0.0. Prébkobiorca: Olkowski Piotr
Numer probki:  1401/02/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 05-02-2018 » Data zakonczenia badan: ~ 12-02-2018
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢é** N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 9
LK £]
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 0.61
LK 53 10 +0,09
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9 76
B »
65-9,5 0.2
Przewodno$¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 692
P whasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) £35
2500
UWAGI:

Parametry i metody badawcze objgte zakresem akredytacji nr AB 1095 sg zatwicrdzone przez Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Katowicach - Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 1.
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MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** . niepewno&¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wpbiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badar lub zgodno&ci z wyspecyfikowanymi

warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

(

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzl: Podpisano:
12-02-2018 F6 Gléd Natalia - Kier.Prac.Analiz Klasycznych Doradca Analityczny

L4 Paduch Lukasz - Z-ca Kier.Dzialu Probkobrania

Sebastian Stolorz NG

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 4159/01/2018/M/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4159/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwindw, 11 Listopada 5
Miejsce pobrania: SUW Brwinow

Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 9,7°C

Data i godzina:

05-02-2018 07:55

(A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007

Pobranie probek wg: . i o
Toanugor bl JARS Sp. Z 0.0. Probkobiorca: Olkowski Piotr
Numer prébki:  1401/02/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 05-02-2018 Data zakonczenia badai:  08-02-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik / Niepewno§¢** N
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9
LL 12/A1:2017-04 0
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9
LL 12/A1:2017-04
0
Ogodlna liczba mikroorganizméw jtk/lml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9
L |w22s2°C -

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozZycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewno$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosz3 sie wylgcznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloéci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi: Parametry i metody badawcze objgte zakresem akredytaciji nr AB 1095 s3 zatwierdzone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legionowie - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r.

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LY. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

P2 Pawelski Grzegorz - Laborant .
08-02-2018 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolor IR

4159/01/2018/M/1 Strona 2
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Sprawozdanie z badan Nr: 4160/01/2018/F/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4160/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - studnia nr 1

Przedmiot badania: Woda surowa

Adres pobrania: 05-840 Brwindw, 11 Listopada 5
Miejsce pobrania: SUW Brwinéw

Pochodzenie wody: SUwW

Rodzaj ujgcia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 10,2 °C

Data i godzina: 05-02-2018 08:20
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . _— s
Transport prébek: JARS Sp. z 0.. Prébkobiorca: Olkowski Piotr
Numer prébki:  1406/02/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 05-02-2018 Data zakoriczenia badan:  16-02-2018
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewno$¢**
Akryloamid g/l (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <0.040
LK 05.04.2013 ’
0,10
Antymon ng/l (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <10
LK 19.05.2017 :
5,0
Arsen pg/l (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 (W) MZ-9 1.1
LK 10 0,2
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9 <0.89
LK ’
50
Benzen pg/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9 <050
LK ’
1,0
Bor mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 0.055
LK 10 40,006
Bromiany g/l (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-9 <20
LK ’
10
Strona 1 I
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Chlorek winylu gl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <090
LK MS) :
0,50
Chrom pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <30
LK ’
50
Cyjanki ogélne g/l (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-9 <10
LK
50
1,2-dichloroetan (EDC) ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <10
LK MS) 5
3,0
Epichlorohydryna ng/l (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <0.060
LK 29.06.2012 ’
0,10
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 021
LK AC:2012 X £0.03
1,5 ¥
Kadm pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <05
LK ’
5,0
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <0.004
LK '
2,0
Nikiel ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ9 <4.0
LK ’
20
Otow pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <40
LK ’
10
Suma pestycyddéw (z obliczen) pg/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9 <0.010
LK ’
0,50
Rteé g/l (Ae) PN-EN 1483:2007 (W) MZ-9 <0.10
LK ’
1,0
Selen g/l (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-9 €10
LK ’
10
Suma trichloroetenu i pgl (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <1.0
LK |tetrachloroetenu MS) ’
10
Suma WWA ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9 <0.0050
LK 15.03.2016 s
0,10
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Suma THM pg/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <10
LK MS) )
100
Glin/aluminium pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <10
LK
200
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9 0.54
LK ’
0,50 =008 N
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 26
LK AC:2012 4
250
Mangan pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 434
LK
50 N
Ogodlny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999 4.8
LK +1,0
Siarczany (VI) mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 75
LK AC:2012 £11
250
Séd mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 15
LK
200 =
Indeks mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-9 49
LK |nadmanganianowy/utlenialnosé¢ z ’ 07
KMnO4 5,0 :
Zelazo pg/l | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 5570
LK
200 =557 N
Bromodichlorometan mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9 <0.0010
LK ’
0,015
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 Mz-9 <0.05
p ,
0,3
Chloraminy mg/lCI2 | (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 MZ-9 0.193
LK ’
0,5 +0,029
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-9 <0.050
LK |obliczer) ’
0,7
Ozon mg/l (A) PB-26/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017 MZ-9 <0.03
P ;
0,05
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Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9 <0.0010
LK ’
0,030
Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 8.6
LK +0,9
Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <0001
LK ’
0,010
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 249
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 1425
500
Benzo(a)piren pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9 <0.0020
LK 15.03.2016 ’
0,010
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/lPt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 3
LK £]
Megtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 117
LK 53
1,0 18| N
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9 72
P »
6,5-9,5 2
Przewodnos¢ elektryczna puS/ecm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 889
P wiasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 144
2500
Aldryna pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Dieldryna pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Endryna pg/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
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Izodryna ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
alfa-HCH pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
beta-HCH ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
delta-HCH g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
gamma-HCH, lindan pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Suma HCH (z obliczen) pgl (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Heksachlorocykloheksan (HCH) ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,100
0,p-DDT pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p.p-DDT ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
0,p-DDD ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p,p-DDD g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 Mz-2 <0010
LK ’
0,10
0,p-DDE ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p.p-DDE ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Heptachlor pgl (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Epoksyd heptachloru B ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
UWAGI:

Parametry i metody badawcze objgte zakresem akredytacji nr AB 1095 sg zatwierdzone przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Katowicach - Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r.
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MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r,, Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Parametr oznaczony jako "N" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewno$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientemn.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Migjsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
) E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem. . . .
16-02-2018 F6 Gléd Natalia - Kier.Prac. Analiz Klasycznych Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds.analiz fizykochem.

1 Grabowski Adam - Sebastan Stoorz I
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L :
051:' 155:( Ifegionowo. ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
41408 Moo, ey - e s
Sprawozdanie z badan Nr: 4160/01/2018/F/3
Zleceniodawca: Brwinowskic Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwin6w ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4160/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - noma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - studnia nr 2

Przedmiot badania: Woda surowa

Adres pobrania: 05-840 Brwindw, 11 Listopada 5

Miejsce pobrania: SUW Brwinéw

Pochodzenie wody: SUW

Rodzaj ujgcia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 10,4 °C

Data i godzina: 05-02-2018 08:10

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 B} . Lo
“Tionspott prilbede JARS Sp.z 0.0. Probkobiorca: Olkowski Piotr
Numer probki:  1407/02/18 Ocena prébki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badafi:  05-02-2018

Data zakonczenia badan:  16-02-2018

Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§c** N
1,2-dichloroetan (EDC) ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <10
LK MS) ,
3,0
Akryloamid ng/l (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <0040
LK 05.04.2013 ’
0,10
Aldryna pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
alfa-HCH ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Antymon pg/l | (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <10
LK 19.05.2017 ’
5,0
Arsen ng/l (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 (W) MZ-9 30
LK 10 +0,6
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9 <089
LK ’
50
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Azotyny mg/L (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-9 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mglPt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 9
LK ES|
Benzen ugl (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9 <0.50
LK ’
1,0
Benzo(a)piren ug/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9 <0.0020
LK 15.03.2016 ’
0,010
beta-HCH ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Bor mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MzZ-9 0.071
LK ’
10 0,007
Bromiany pgl (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-9 <20
LK ’
10
Bromodichlorometan mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9 <0.0010
LK ’
0,015
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MZ-9 <0.05
p )
0,3
Chloraminy mg/l CI2 | (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 MZ-9 <0.050
LK )
0,5
Chlorek winylu ngl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <020
LK MS) »
0,50
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 57
LK AC:2012 "
250
Chrom pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <3.0
LK ’
50
Cyjanki ogélne ng/l (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-9 <10
LK
50
delta-HCH pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
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Dieldryna pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Endryna g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 Mz-2 <0010
LK ’
0,10
Epichlorchydryna pg/l (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <0.060
LK 29.06.2012 ,
0,10
Epoksyd heptachloru B ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 <0.10
LK AC:2012 ?
1,5
gamma-HCH, lindan g/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <10
LK
200
Heksachlorocykloheksan (HCH) pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,100
Heptachlor ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Indeks mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-9 4.6
LK nadmar g i va/m' ialnosé z ’
KMnO4 5,0 +0,7
Izodryna g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZz-2 <0010
LK ’
0,10
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9 0.75
LK ’
0,50 =011 N
Kadm pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MzZ-9 <05
LK ’
5,0
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
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Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 12
LK £]
Mangan g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 710
LK
50 1N
Metnodé NTU | (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 115
LK 53
1,0 +17 N
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <0.004
LK ’
2,0
Nikiel pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <40
LK ’
20
0,p-DDD pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
0,p-DDE pgl (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
0,p-DDT ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
LK
0,10
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999 49
LK £1,0
Otéw pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <40
LK ’
10
Ozon mg/l (A) PB-26/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017 MZ-9 <003
¥ i
0,05
p.p-DDD pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p,p-DDE pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p,p-DDT pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
pH : (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9 71
P .
6,5-9,5 2
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Przewodnos¢ elektryczna pS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 973
P wiasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) £49
2500
Rtgé pg/l (Ae) PN-EN 1483:2007 (W) MZ-9 <0.10
LK ’
1,0
Selen g/l (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-9 <10
LK ’
10
Siarczany (VI) mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 165
LK AC:2012 425
250
Sod mg/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 25
LK
200 =
Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <0.001
LK ’
0,010
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-9 <0.050
LK |obliczen) ’
0,7
Suma HCH (z obliczer) g/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZz-2 £ 0.000
LK ’
0,10
Suma pestycydéw (z obliczen) pg/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9 <0010
LK ’
0,50
Suma THM g/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <10
LK MS) i
100
Suma trichloroetenu i ng/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <1.0
LK tetrachloroetenu MS) ?
10
Suma WWA pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9 <0.0050
LK 15.03.2016 ’
0,10
Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9 <0.0010
LK ’
0,030
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 351
LK |zawarto$¢ wapnia i magnezu) 435
500
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 7410
LK
200 =741 N
UWAGI:

Parametry i metody badawcze objgte zakresem akredytacji nr AB 1095 sg zatwierdzone przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach - Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r.
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MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Parametr oznaczony jako "N" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewno§é wynikéw podaje si¢ w sytuacji, gdy ma ta znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilo$ci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Eajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
16-02-2018

Autoryzowal wynik:
E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem.
F6 Gtéd Natalia - Kier.Prac.Analiz Klasycznych
F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds.analiz fizykochem.
G Grabowski Adam -

Zatwierdzil:
Doradca Analityczny

Sebastian Stolorz

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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LABORATORIA BADAWCZE

LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKXREDYTACJL

©

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 4160/01/2018/M/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4160/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykanawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - studnia nr 1

Przedmiot badania: Woda surowa

Adres pobrania: 05-840 Brwindw, 11 Listopada 5
Miejsce pobrania: SUW Brwinéw

Pochodzenie wody: SUW

Rodzaj ujecia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 10,2 °C

Data i godzina: 05-02-2018 08:20

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0

Probkobiorca:

Olkowski Piotr

Numer probki:  1406/02/18

Ocena prébki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: ~ 05-02-2018

Data zakonczenia badan:  08-02-2018

Lab. Badany parametr j.m. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewnos§é** N

Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04

Liczba bakterii z grupy coli jtk/100m! | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04

Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/1ml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0
LEL |w22£2°C

Liczba enterokokow jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LL

Liczba Clostridium perfringens jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 14189:2016-10 MZ-9 0
LE |lacznic ze sporami

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 5% i wpéitczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnos$ci pobierania prébek)

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych prébek . Niepewno§¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi: Parametry i metody badawcze objete zakresem akredytacji nr AB 1095 s zatwierdzone przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legionowie - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 .

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: L. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
) P2 Pawelski Grzegorz - Laborant :
£6-02201s Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolor INELIE TR
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N\
JARS

wZ " |PCA
LABORATORIA BADAWCZE %

Eﬁ 159K Ll;gionowo, ul. Koscielna 22 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
f 111:11(:1 ;(;:;f»chen?n Fabryczna 7 www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 4160/01/2018/M/3
Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4160/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - meloda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - studnia nr 2
Przedmiot badania: Woda surowa
Adres pobrania: 05-840 Brwinow, 11 Listopada 5
Miejsce pobrania: SUW Brwinéw
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 10,4 °C
Data i godzina: 05-02-2018 08:10
Pobranie pro?ek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Probkobiorca: Olkowski Piotr
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer prébki:  1407/02/18 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 05-02-2018 Data zakonczenia badan:  08-02-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewno§¢* *
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04
0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 14189:2016-10 MZ-9 0
LL |lacznie ze sporami 0
Liczba enterokokéw jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LE 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
12/A1:2017-04
LL 0
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/1ml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0
LEL |w22t2°C i

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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_ ** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoéci pobierania prébek)

[

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamaciji.

Uwagi: Parametry i metody badawcze objete zakresem akredytacji nr AB 1095 sg zatwierdzone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legionowie - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
P2 Pawelski Grzegorz - Laborant 3
03-02-2018 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolor (ML PRI
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