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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 4159/01/2018/F/2

Zleceniodawca: Brwinowskic Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4159/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-808 Parzniew

Miejsce pobrania: SUW w Parzniewie
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: 10,2 °C

Data i godzina: 05-02-2018 08:35
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . L .
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0, Probkobiorca: Olkowski Piotr
Numer probki: ~ 1402/02/18 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 05-02-2018 Data zakonczenia badan:  12-02-2018
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 <5
LK
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ9 <1
LK
Megtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 0.26
LK 3.3 L +0,04
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ9 74
B b
6,5-9,5 A
Przewodnos$¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 730
P wiasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 437
2500

UWAGI:

Parametry i metody badawcze objete zakresem akredytacji nr AB 1095 s zatwierdzone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Katowicach - Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 1.
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MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek)

[

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno§¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

O

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
00 F6 Gtod Natalia - Kier.Prac.Analiz Klasycznych ’ _ . .
12:02:2018 L4 Paduch Eukasz - Z-ca Kier.Dziatu Probkobrania Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolor NG
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 4159/01/2018/M/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4159/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-808 Parzniew

Miejsce pobrania: SUW w Parzniewie
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia:
Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

brak danych
10,2°C
05-02-2018 08:35

Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 5 P o
Trispioee prébel JARS Sp. 2 0.0, Prébkobiorca: Olkowski Piotr
Numer probki:  1402/02/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 05-02-2018 Data zakonczenia badani: ~ 08-02-2018
Lab. Badany parametr j-m. Metoedyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewno§¢* * N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04 s |
\
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04 0
Ogélna liczba mikroorganizméw jtk/1ml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0
LL [w22£2°C i

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** _ niepewnoéé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpéiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[ 1
Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek . Niepewnoséé wynikéw podaje sie w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

l

Uwagi: Parametry i metody badawcze objgte zakresem akredytacji nr AB 1095 s3 zatwierdzone przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legionowie - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
08-02-2018 PR et L oa: Doradea Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sebastian Stolorz (L e
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