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Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/F/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - noma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat, parter
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinow, Grodziska 12
Miejsce pobrania: Budynek Urzgdy Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,1°C
Data i godzina: 06-04-2018 09:10
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 S .
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0, Prabkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  2360/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczeeia badan:  06-04-2018 Data zakoriczenia badan:  12-04-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Barwa mg/1 Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 <5
LK
Megtnosé NTU  |(A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 022
LK 53 10 £0,03
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZzZ-9 73
5 P
6,5-9,5 2
Przewodnos¢ elektryczna pS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 718
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) +36
2500
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okre§lonym powyzej.
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** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okre$lone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

I

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m—
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
1K iP - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 1. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
G2 Danisz-Kuchta Sylwia - .
13042013 K5 Kula Agnieszka - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

L6 Wichrowski Wojciech - Specj.ds.Probkobrania

Sebastan Stolorz INENONNET TR REIELTE O
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Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/F/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibag w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - nomma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinow, Kosciuszki 4a
Miegjsce pobrania: Budynek Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,2 °C
Data i godzina: 06-04-2018 09:25
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 i . <
Transport probelk: JARS Sp. 2 0.0, Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  2361/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  06-04-2018 Data zakonczenia badan: ~ 17-04-2018
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Akryloamid ug/l (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <0.040
LK 05.04.2013 :
0,10
Antymon ng/l (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <10
LK 19.05.2017 ’
5,0
Arsen pg/l (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 (W) MZ-9 <10
LK ’
10
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9 23
LK 50 £0,3
Benzen ng/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9 <050
LK ’
1,0
Bor mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 0071
LK 10 0,007
Bromiany g/ (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-9 <20
LK ’
10
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Chlorek winylu pgl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <020
LK MS) :
0,50
Chrom pgl | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <A
LK ’
50
Cyjanki ogdlne ugl (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-9 <10
LK
50
1,2-dichloroetan (EDC) gl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <10
LK MS) ]
3,0
Epichlorohydryna pgl | (A)PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-9 <0.060
LK 29.06.2012 2
0,10
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 0.11
LK AC:2012 3 6D
1,5 ’
Kadm ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <05
LK ’
5,0
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 0.004
LK ’
2,0 +0,000
Nikiel pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <40
LK ’
20
Otéw pg/l | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZz-9 <40
LK ’
10
Suma pestycydow (z obliczen) ug/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9 <0.010
LK ’
0,50
Rtgé g/l (Ae) PN-EN 1483:2007 (W) MZ-9 <010
LK ’
1,0
Selen ng/l (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-9 <10
LK ’
10
Suma trichloroetenu i ng/l (A) PN-ENISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 <10
LK |tetrachloroetenu MS) ’
10
Suma WWA ugl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9 <0.0050
LK 15.03.2016 B
0,10
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Suma THM ug/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9 26
LK MS) ' £0,5
100 ?
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <10
LK
200
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9 <013
LK ’
0,50
Chlorki mg/l (A) PN-EN [SO 10304-1:2009 + MZ-9 36
LK AC:2012 5
250
Mangan g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 <10
LK ’
50
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999 31
LK +0,6
Siarczany (VI) mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-9 9
LK AC:2012 14
250
Sod mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 22
LK
200 2
Indeks mg/1 (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-9 31
LK nadmanganianowy/utl Inosé z 3 £0.5
KMnO4 5,0 .
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-9 57
LK
200 45
Bromodichlorometan mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9 <0,0010
LK
0,015
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 5 z dnia 20.04.2017 MZ-9 0.05
p ,
03 +0,01
Chloraminy mglCl2 | (A) PN-ENISO 7393-2:2011 Mz-9 0.076
LK ’
05 +0,011
Suma chloranéw i chlorynow (z mg/l (A) PN-EN SO 10304-4:2002 MZ-9 0.067
LK |obliczen) ?
07 0,017
Ozon mg/l (A) PB-26/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017 MZ-9 <003
P i
0,05
Strona 3
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Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9 0.0026
LK ’
0,030 +0,0005
Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 99
LK +1,0
Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 0.001
LK ’
0,010 +0,000
Twardo$é ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9 315
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) +32
500 -
Benzo(a)piren pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZzZ-9 <0.0020
LK 15.03.2016 ’
0,010
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mglPt | (A)PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 <5
LK
Megtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 0.25
LK 5.3 J
10 +0,04
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZzZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9 72
P »
6,5-9,5 0.2
Przewodnosc¢ elektryczna uS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 716
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) +36
2500
Aldryna pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Dieldryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
Endryna ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
4659/03/2018/F/2 Strona 4




MZ-2

Izodryna ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 <0.010
LK ’
0,10
alfa-HCH pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZz-2 <0010
LK ’
0,10
beta-HCH pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
delta-HCH pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
gamma-HCH, lindan ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Suma HCH (z obliczert) pg/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Heksachlorocykloheksan (HCH) pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,100
o,p-DDT ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p,p-DDT pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
o,p-DDD pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p.p-DDD pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
o,p-DDE ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
p,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Heptachlor ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Epoksyd heptachloru B ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,030
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MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okre$lonym powyzej.

** - niepewno$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wp6lczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoéci pobierania prébek)

C

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewno$é wynikéw podaje sig w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody |aboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlm_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1L/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
AL E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem. n . i .
17-04-2018 F7 Rykulska Katarzyna - Spegj.ds.analiz fizykochem. Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
G1 Grabowski Adam -
G2 Danisz-Kuchta Sylwia - .
s s somsansoor INNNINNININLINARENY
4659/03/2018/F/2
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Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/F/3

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac¢ do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykaonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - gabinet zabiegowy
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-805 Otrebusy, Wiejska 1

Miejsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Palacyk Topelitz'ow
sie¢ wodociggowa

brak danych

11,5°C

06-04-2018 08:30

Pobranie probek wg:

(A) PN-ISO 5667-5:2003

Transport probek: JARS Sp. 7 0.0. Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  2362/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 06-04-2018 Data zakonczenia badan:  12-04-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 <5
LK
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 Mz-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Megtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 0.14
LK 53 10 0,02
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9 73
B »
6,5-9,5 02
Przewodnoscé elektryczna uS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 447
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 22
2500
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
4659/03/2018/F/3 Strona 1J




** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikow podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

| ]

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlm_
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
G2 Danisz-Kuchta Sylwia - .
13-0s2018 K5 Kula Agnieszka - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

L6 Wichrowski Wojciech - Specj.ds.Prébkobrania

Sebastian Stolor IRELNEE RO
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N\
JARS
N,
IARS Sp.z0.0.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

PCA

PoLSKIE CENTAUM
AKREDYTACIL

©

BADANIA

AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/F/4

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru:

Kurek czerpalny - pomieszczenie socjalne

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Miejsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujgcia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
05-808 Parzniew, Glowna 1
Sklep Spozywczy

sie¢ wodociggowa

brak danych

9,0°C

06-04-2018 08:10

Pobranie probek weg:

(A) PN-ISO 5667-5:2003

Transport probek: JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer probki:  2363/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 06-04-2018 Data zakonczenia badan: ~ 12-04-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢** N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 <5
LK
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 023
LK 53 16 0,03
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9 73
P ,
6,5-9,5 0.2
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 765
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 438
2500

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r,, Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

4659/03/2018/F/4

Strona 1J




** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[
Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badari lub zgodnos$ci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlrn_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1./58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKiS$/4560/Z1/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
G2 Danisz-Kuchta Sylwia - .
L2018 K5 Kula Agnieszka - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

L6 Wichrowski Wojciech - Specj.ds.Prébkobrania

Sebastan Stolorz NG DR TER TR

4659/03/2018/F/4 Strona 2
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LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - flzykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUD‘NIE: . . AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.p
Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/F/5

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.

Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - pomieszczenie socjalne
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-807 Zoétwin

Miejsce pobrania: Sklep Spozywczy

Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 11,4°C

Data i godzina: 06-04-2018 08:55

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003
Transport probek: JARS Sp. z o.0.

Prabkobiorca:

Lewandowski Ryszard

Numer probki:  2364/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badani: ~ 06-04-2018 Data zakonczenia badan:  12-04-2018
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢é** N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9 15
LK +2
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9 <1
LK
Megtnosc NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9 023
LK 53 i £0,03
pH s (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9 75
P >
6,5-9,5 202
Przewodnos¢ elektryczna pS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9 479
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 124
2500

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

4659/03/2018/F/5
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** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikdw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

l

Uwagi:
Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
G2 Danisz-Kuchta Sylwia - "
17002018 K5 Kula Agnieszka - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

L6 Wichrowski Wojciech - Specj.ds.Prébkobrania

Sebastian Stolorz "I """I

4659/03/2018/F/5 Strona 2
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41-404 Myslowice, ul, Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/M/1
Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46

Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat, parter
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, Grodziska 12
Miejsce pobrania: Budynek Urzgdy Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,1°C
Data i godzina: 06-04-2018 09:10
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 , : . 5
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Numer prébki:  2360/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 06-04-2018 Data zakonczenia badan;:  09-04-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04 o
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml [ (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04
0
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/1ml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0
LL w 22+2°C _

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** . niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno$§é wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamaciji.

[
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
M1 Skotnicka Anna - Kierownik Labor.Mikrobiolog. .
H-04-201% P2 Pawelski Grzegorz - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stoorz I el

4659/03/2018/M/1 Strona 2
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LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka EAANIA
FILIA POLUDNIE: AB 1095

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/M/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoséci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - sanitariat
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinow, Kosciuszki 4a
Miejsce pobrania: Budynek Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,2 °C
Data i godzina: 06-04-2018 09:25
Pobranie pro’bek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Lewandowski Ryszard
Transport probek: JARS Sp. z o.0.
Numer probki:  2361/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 06-04-2018 Data zakonczenia badan: ~ 09-04-2018
Lab. Badany parametr Jjom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno$§¢**
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04 0
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04 0
Ogolna liczba mikroorganizméw Jtk/1ml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0
LL w22+2°C L
Liczba enterokokéw jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LL 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 14189:2016-10 MZ-9 0
LE {acznie ze sporami 0

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

4659/03/2018/M/2 Strona




** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania prébek)

[
Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badarn lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1L/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
M1 Skotnicka Anna - Kierownik Labor.Mikrobiolog. .
T0-s-2008 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolrz NHENEE R
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Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/M/3

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46

Zlecenie Nr:

4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - gabinet zabiegowy
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-805 Otrebusy, Wiejska 1
Migjsce pobrania: Patacyk Topelitz'éw
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 11,5°C

Data i godzina:

06-04-2018 08:30

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007

Transport probek: JARS Sp. z 0.0

Probkobiorca: Lewandowski Ryszard

Numer probki:  2362/04/18

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: 06-04-2018

Data zakonczenia badafi:  09-04-2018

Lab. Badany parametr Jj-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno$¢** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LE 12/A1:2017-04
0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04 0
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/Iml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0

LE  |w222°C

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

4659/03/2018/M/3
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** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

[

Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badari lub zgodnoséci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m_
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK iP - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKiS$/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 1. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
M1 Skotnicka Anna - Kierownik Labor.Mikrobiolog. ”
10:092518 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolorz INEHENEHE R
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JARS Sp.za.0.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA

POLSKIE CENTAUM
AKREOVTACJI

©

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/M/4

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.e. z siedzibag w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - pomieszczenie socjalne
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-808 Parzniew, Gloéwna 1
Miejsce pobrania: Sklep Spozywczy

Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: 9,0 °C

Data i godzina: 06-04-2018 08:10
Pobranie propek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Probkobiorca: Lewandowski Ryszard
Transport probek: JARS Sp. z 0.0
Numer probki:  2363/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 06-04-2018 Data zakoriczenia badani:  09-04-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewno§¢**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/1ml (Ae) PN-EN IS0 6222:2004 MZ-9 0
LL |w22:2°C

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

4659/03/2018/M/4
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** - niepewnos$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilo$ci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlm—
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
M1 Skotnicka Anna - Kierownik Labor.Mikrobiolog. .
18-04-2018 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastan Stolorz ORI R
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41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 4659/03/2018/M/5

Zleceniodawea: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4659/03/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny - pomieszczenie socjalne
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-807 Zétwin
Miegjsce pobrania: Sklep Spozywczy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 11,4°C
Data i godzina: 06-04-2018 08:55
Pobranie pré})ek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Lewandowski Ryszard
Transport probek: JARS Sp.z o.0.
Numer probki:  2364/04/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 06-04-2018 Data zakonczenia badan: ~ 09-04-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno$¢**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014- MZ-9 0
LL 12/A1:2017-04 o
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-9 0
LE 12/A1:2017-04 0
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/1ml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0
LL w 22+2°C i

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

4659/03/2018/M/5 Strona




** - niepewnosc¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpéiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoéci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sie wytgcznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamaciji.

l

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlm_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 zdnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1L/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
M1 Skotnicka Anna - Kierownik Labor.Mikrobiolog. .
10-04-2018 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sebastian Stolorz
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